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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11408/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-08-17

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny-Wioctawek od km 1+002 do
km 2+000

Opracowanie: Plan zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Szpetal Gorny (gm. Fabianki)

Adres: ul. Wioctawska

Projektant: Piotr Przybylski, upr. nr: KUP/0046/POOD/04
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku z/s w Jarantowicach Jarantowice 5 87-850

Chocen

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:
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. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

17.

Na przediozonych dwdch planach sytuacyjnych, orientacyjna lokalizacje eksploatowanych przez
odpowiednig terytorialnie Gazownie sieci gazowych opisano i oznaczono kolorem zoftym sieci
gazowe $rednioprezne czynne i kolorem fioletowym sieci gazowe projektowane. Oznaczenia jw.
przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem pracownika

Gazowni we Wioctawku.

. Szczegdtowy przebieg tras i rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy ustali¢ na

budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Dla istniejacej sieci gazowej zostata wyznaczona i obowiazuje strefa kontrolowana (ktérej linia

$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) o szerokosci 3m.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i

magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

. W sagsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac ziemnych

przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdujacej si¢ w obrebie planowane;

przez Panstwo inwestycji dostosowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni i zaprojektowac
obrokowanie kostka rozbieralng, skrzynek armatury gazowej, ktére znajda sie w obrebie
planowanej inwestyciji.

. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad gazociggiem/przytaczem Sredniego i niskiego

ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 0,8m, przy czym nie
mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

PrzedtoZzone plany sytuacyjne, potwierdzone pieczatkg PSG, stanowig integralng czesc
uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.
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Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)
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